
 

 

Fiche technique 

Traitement d'eaux de nettoyage, de drainage des 

solutions nutritives et d'eau de pluie dans la pro-

duction maraîchère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recyclage des solutions nutritives, 

l'utilisation d'eau de pluie dans la produc-

tion ou la réutilisation d'eaux de net-

toyage dans les entreprises de transfor-

mation peut conduire à la propagation 

des maladies. Pour contrer ce problème 

le traitement des eaux est une solution 

avantageuse. Une méthode relativement 

simple et bon marché est la filtration 

lente à l'aide de filtre à sable. Des eaux 

chargées en particules solides doivent 

être pré-filtrées, par exemple à l'aide 

d'une station d'épuration à base de 

plantes. 

 

Filtration lente ou biologique 
La filtration lente ou biologique, un procédé 

pour l'épuration de l'eau potable utilisé de-

puis plus de 200 ans, a été utilisée pour la  

première fois avec succès à la fin des an-

nées 80 par la station de recherche horticole 

de Geisenheim (Allemagne).  

 

Le professeur W. Wohanka explique le fonc-

tionnement de la façon suivante: l'eau à 

épurer passe très lentement à travers une 

couche de sable très fin. Une "croûte sale" 

se forme rapidement à la surface du filtre. 

Elle est composée de matériaux organiques 

et inorganiques et elle est colonisée par un 

grand nombre de microorganismes très 

divers. Le nettoyage se fait par un effet de 

filtration et des processus physiques et chi-

miques. Par ailleurs, des processus biolo-

giques jouent également un rôle déterminant 

dans le nettoyage: les microorganismes 

dans la croûte sale, mais aussi dans les 

couches inférieures du filtre, décomposent  

 
 

Figure 1 : Installation pilote pour le traitement de l'eau de pluie (filtre à sable) et eau de net-
toyage (bassin d'épuration à roseaux) dans l'essai de l'Union VSP et ACW 
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 toutes les particules organiques, y compris les pathogènes, 

dans l'eau filtrée. 

 

Mais ce processus de nettoyage fonctionne seulement si la 

vitesse du flux d'eau est assez lente, entre 10 et 30 cm par 

heure. Le volume de traitement dépend alors principalement 

de sa surface. Dans une série d'essais, la station de re-

cherche de Geisenheim a pu prouver l'efficacité sans faille du 

filtre à sable contre des espèces de Phytophthora. De plus, 

son efficacité s'est montrée également très bonne contre des 

champignons produisant des spores minuscules (tel que 

Fusarium) ou des bactéries. 

 

La station de recherche Wädenswil (aujourd’hui : ACW) et 

Union VSP ont étudié les aspects techniques et financiers de 

l'utilisation de l'eau de pluie au lieu de l'eau du réseau pour la 

production de champignons comestibles. L'eau de pluie a été 

traitée à l'aide d'un filtre à sable (figure 2) qui a prouvé une 

très bonne capacité de nettoyage. Aucun champignon patho-

gène n'a été détecté et dans l'essai de production il n'existait 

aucune différence significative entre l'irrigation avec l'eau de 

pluie traitée et l'eau du réseau. Ces résultats sont aussi va-

lables pour la production maraîchère. 

 

En conclusion, le traitement de l'eau de pluie par la filtration 

lente peut être considéré comme impliquant des investisse-

ments relativement modestes, ce qui le rend économique-

ment intéressant. 

 

 

 

 

Station d'épuration à base de plantes 
  

L'utilisation d'un filtre à sable seul serait insuffisante par 

exemple pour le traitement des solutions nutritives dans la 

production d'endives ou des eaux de nettoyage des entre-

prises de transformation. Dans ces cas, l'eau contient trop de 

particules solides en suspension qui boucheraient rapidement 

le filtre. Un pré-nettoyage est indispensable. 

 

Dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, une petite sta-

tion d'épuration contenant des plantes dans un bassin de 

sédimentation et un filtre constitué par un sol cultivé a été 

construite (figure 1). Des analyses chimiques et biologiques 

de l'eau ont été effectuées pour évaluer la capacité de net-

toyage. Le processus de nettoyage commence avec un pré-

nettoyage mécanique pour enlever les particules solides à 

l'aide d'un bassin de sédimentation. Le nettoyage biologique 

principal se fait dans une couche de sol cultivé avec du ro-

seau. Divers processus complexes, qui impliquent les racines 

des roseaux, des micro-organismes et la matrice du sol, 

résultent dans une hygiénisation assez complète des eaux de 

nettoyage. En ajoutant un filtre à sable, la qualité exigée pour 

l'eau d'irrigation peut être atteinte. 

 

La construction d'une station d'épuration à base de plantes 

demande des investissements plus importants et ne se ren-

tabilise que sur une assez longue durée. Mais avec l'augmen-

tation du prix de l'eau, un tel investissement peut tout de 

même s'avérer rentable. Selon la qualité de l'entretien, la 

durée de fonctionnement d'une telle station d'épuration peut 

dépasser les 25 ans. (source: www.bicon-ag.com). 
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Figure 2: Construction d‘un filtre à sable (F. von Allmen, ACW) 


